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Trinkwasseruntersuchung

Auftraggeber:  Gemeinde Leisach

Leisach 10
9909 Leisach
Anlage: 7/2030 Gemeindewasserversorgungsanlage Ortsteil "Burgfrieden”, Leisach
Auftrag: Inspektion gemak ONORM M 5874 (akkreditiertes Verfahren) im Rahmen der

Trinkwasserverordnung/OLMB Kapitel B1 in der gultigen Fassung

Anlagenbeschreibung (Stammdaten):

(erhoben 26.07.2016 durch Markus Lusser - freigegeben 25.09.2017 durch Franz Seyringer)
Anlage unterliegt dem LMSVG.

Abgegebene Wassermenge (geschétzt) - Jahresmittel: k.A. m3/d, maximal: 121 m*/d.
Versorgung: Einwohner ca. 150.
Keine Aufbereitung des Wassers.

Angaben zur Mdglichkeit einer Notversorgung stehen nicht zur Verfiigung. Angaben zu einem Notfallplan stehen nicht zur
Verfligung.

Details zu den inspizierten Anlagenteilen finden sich im Abschnitt "Ortsbefund".

Umfang der Inspektion:
Inspektion der gesamten Anlage

Abweichungen, Hinzufiigungen, Ausschliisse von vereinbarten Verfahren:
keine

Der vorliegende Inspektionsbericht bezieht sich ausschlieRlich auf die inspizierten Anlagen bzw. Anlagenteile sowie die untersuchten
Proben (siehe dazu auch die angefiihrten Prifberichte).

Die auszugsweise Vervielféltigung oder Veréffentlichung dieses Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung der Inspektionsstelle. M itg lied der t . GBAGROUP
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Gutachten geméaR §5 Abs. 2 TWV (Trinkwasserverordnung):

Gemall den geltenden lebensmittelrechtlichen Bestimmungen ist das Wasser der vorstehend bezeichneten
Trinkwasserversorgungsanlage zur Verwendung als Trinkwasser geeignet. Auf Grund der Vorgaben des Codex-
Kapitels B1 "Trinkwasser" des Osterreichischen Lebensmittelbuches (OLMB) wird festgestellt: Das Wasser

entspricht im Rahmen des  durchgefiihrten Untersuchungsumfanges den  geltenden
lebensmittelrechtlichen Vorschriften.

Anmerkungen aufgrund der durchgefiihrten Priifungen und Inspektionen:

Die chemischen Analysen ergaben weiches Wasser mit sehr geringer organischer Belastung und einen
unauffalligen Blei Wert.

Die sich l6sende Beschichtung in den betroffenen Anlagenteilen muss beobachtet und, falls erforderlich,
Maflinahmen gesetzt werden.

MaBnahmen zur Aufrechterhaltung der einwandfreien Trinkwasserqualitit:
keine

Der vorlisgende Inspektionsbericht bezieht sich ausschlieRlich auf die inspizierten Anlagen bzw. Anlagenteile sowie die untersuchten
Proben (siehe dazu auch die angeflhrten Prifberichte). .
Die auszugsweise Vervielféltigung oder Verdffentlichung dieses Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung der Inspektionsstelle.



Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg GmbH

Inspektionsbericht . 00920125 07102025

Trinkwasserversorgungsanlage
Seite 3 von 4

07.10.2025 - 12:3241 (EE)

Inspizierte Anlagenteile / Ortsbefund

HB Burgfrieden - US Burgfrieden BW70715008
Stammdaten (erhoben 16.10.2018 durch Markus Lusser - freigegeben 15.09.2023 durch Michael Grosbacher)

Bauweise/Material: GfK, Speichervermégen: 1 m?, eine Wasserkammer, Schieber-/Trockenkammer vorhanden, Beliiftung
(Wasserkammer), Zugang von oben (nicht Uber Wasserkammer), ein Zulauf (MW Lackenwaldquelle 1+2), Insektengitter
vorhanden, Zutrittssicherung vorhanden, Schachthéhe +40 cm (iber Bodenniveau, Sicherung von Uberlauf bzw. Entleerung
gegen das Eindringen von Kleintieren vorhanden.

Lokalaugenschein (09.09.2025; Christoph Fasching)
Hygienisch relevante Verénderungen (it. Betreiber): keine.
Durchgefuhrte Reinigungs- und SanierungsmaRnahmen (It. Betreiber); Monatliche Kontrolle und 2 X jahrliche Reinigung.
Oberflache der Wasserkammer: Anstrich bzw. Beschichtung 16st sich, Oberhalb der Wasserkammer .

Lackenwaldquelle 2 (1-3) QU70715505
Stammdaten (erhoben 26.07.2016 durch Markus Lusser - freigegeben 15.09.2023 durch Michael Grésbacher)
1053 m Uber Seehohe gelegen, errichtet 2007/2010.
Bauweise/Material: Kunststoff, Speichervermégen: 0,75 m?, eine Wasserkammer, Belliftung, Zugang von oben (nicht tber
Wasserkammer), 2 Zuldufe (MW Lackenwaldquellen 2 (1-3)QU70715505
Lackenwaldquelle 1 QU70715539), Einspeisung in andere Anlagenteile, Insektengitter vorhanden, Zutrittssicherung

vorhanden, Schachth6he +60 cm (iber Bodenniveau, Sicherung von Uberlauf bzw. Entleerung gegen das Eindringen von
Kleintieren vorhanden.

Lokalaugenschein (09.09.2025; Christoph Fasching)
Hygienisch relevante Veranderungen (it. Betreiber): keine.
Durchgefiihrte Reinigungs- und SanierungsmaRnahmen (It. Betreiber); Monatliche Kontrolle und 2 x jahrliche Reinigung.
Oberflache der Wasserkammer: Anstrich bzw. Beschichtung 18st sich, Oberhalb der Wasserkammer .

Lackenwaldquelle 1 QU70715539

Stammdaten (erhoben 26.07.2016 durch Markus Lusser - freigegeben 15.09.2023 durch Michael Grésbacher)
1084 m Uber Seehohe gelegen, errichtet 2007/2010,
Bauweise/Material: Kunststoff, Speichervermégen: 1 m? eine Wasserkammer, Beluftung, Zugang von oben (uber
Wasserkammer), ein Zulauf (Lackenwaldquelle QU707156539), Einspeisung in andere Anlagenteile, Insektengitter vorhanden,
Zutrittssicherung vorhanden, Schachthéhe +10 cm (iber Bodenniveau, Sicherung von Uberlauf bzw. Entleerung gegen das
Eindringen von Kleintieren vorhanden.

Lokalaugenschein (09.09.2025; Christoph Fasching)
Hygienisch relevante Veranderungen (it. Betreiber): keine.

Durchgefiihrte Reinigungs- und Sanierungsmafnahmen (It. Betreiber): Monatliche Kontrolle und 2 x jahrliche Reinigung.
Keine hygienisch-technischen Méngel festgestellt.

Wasseranalysen

712030 Gemeindewasserversorgungsanlage Ortsteil "Burgfrieden"; Laufbrunnen, Lienzer Klause, VZ
Burgfrieden LN70715002/01 (Trinkwasserqualitit (Red.VA))
Probenahme am 09.09.2025 (13:20) durch Christoph Fasching
Probenahme nach akkreditietem Verfahren Pc0705 (Trinkwasser; 1SO 5667-5:2006, ONORM EN ISO 19458:2006)
(Stichprobe)
Untersuchungsergebnis (siehe dazu auch Priifbericht PB-06812/25)

Die Indikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung wurden - im Rahmen des Untersuchungsumfanges -
eingehalten,

Der vorlisgende Inspakliansberichl beziehl sich ausschlieflich auf die inspizierten Anlagen bzw. Anlagenteile sowie die untersuchten
Proben (siehe dazu auch die angefthrien Prifberichte).

Die auszugsweise Vervielfélligung oder Veréffentlichung dieses Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung der Inspektionsstells.
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Konformititsbewertung:

Die Anlage befindet sich - soweit inspiziert - in ordnungsgemafiem Zustand. Das untersuchte Wasser entspricht
hinsichtlich der erhobenen Beschaffenheit den Vorgaben.
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Der vorliegende Inspektionsbericht bezieht sich ausschlieRlich auf die inspizierten Anlagen bzw. Anlagenteile sowie die untersuchten
Proben (siehe dazu auch die angefahrten Prifberichte). ‘ _
Die auszugsweise Vervielfaltigung oder Veréffentlichung dieses Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung der Inspektionsstelle.



