0. SEP. T02

g - = HYDROLOGISCHE
. Inspektionsbericht UNTERSUCHUNGSSTELLE
¢ des Labors der Hydrologischen _— 020 Sasbune Seleretiai 25
? Untersuchungsstelle Salzburg Tel: 43 667433957.0 For 2
Nr. IB-00634/22 ﬁfﬁce@gus-salzburg.at
. FN 483397d us-saizpurg.at
g-l'tl n1kwassserversorgungsanlage Landesgericht Salzburg Ingenieurbiiro fiir
efte 1 von Firmensitz: Salzburg Kulturtechnik und Wasserwirtschaft
Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg GmbH - Schil ale 25 - 5020 UID: ATU72830234 Laboranalytische Dienstleistungen

. . LABOR
Gemeinde Leisach =

. Salzburg, 02.09.2022
Leisach 20 Projekt M105 1 001 06
9909 Leisach Mag. Barbara NuRbaumer

Verteiler: 1-fach Auftraggeber + .pdf per E-Mail
Trinkwasseruntersuchung
Auftraggeber:  Gemeinde Leisach
Leisach 20
9909 Leisach
Anlage: 7/1648 WVA Leisach Dorf und Gries, Leisach
Auftrag: Inspektion gemaR ONORM M 5874 (akkreditiertes Verfahren) im Rahmen der

Trinkwasserverordnung/OLMB Kapitel B1 in der glltigen Fassung

Anlagenbeschreibung (Stammdaten):

(erhoben 26.07.2016 durch Markus Lusser MSc - freigegeben 22.10.2018 durch Franz Seyringer)
Anlage unterliegt dem LMSVG.

Abgegebene Wassermenge (geschétzt) - Jahresmittel: k.A. m3d, maximal: 579 m¥d.
Versorgung: Einwohner ca. 893.

Keine Aufbereitung des Wassers.

Angaben zur Méglichkeit einer Notversorgung stehen nicht zur Verfilgung. Angaben zu einem Notfallplan stehen nicht zur
Verfiigung.

Details zu den inspizierten Anlagenteiten finden sich im Abschnitt "Ortsbefund".

Umfang der Inspektion:
Inspektion der gesamten Anlage

Abweichungen, Hinzufligungen, Ausschliisse von vereinbarten Verfahren:
keine

Der vorliegende Inspektionsbericht bezieht sich ausschlieflich auf die inspizierten Anlagen bzw. Anlagenteile sowie die untersuchten
Proben (siehe dazu auch die angefuhrten Prifberichte).

Die auszugswsise Vervisifaltigung oder Verdffentlichung disses Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung der Inspektionsstelle. Mitglied der £. GBAGROUP
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Gutachten gemaR §5 Abs. 2 TWV (Trinkwasserverordnung):

Gemaft den geltenden lebensmittelrechtlichen Bestimmungen ist das Wasser der vorstehend bezeichneten
Trinkwasserversorgungsanlage zur Verwendung als Trinkwasser geeignet. Auf Grund der Vorgaben des Codex-
Kapitels B1 "Trinkwasser" des ésterreichischen Lebensmittelbuches (OLMB) wird festgestellt: Das Wasser

entspricht im Rahmen des durchgefiihrten Untersuchungsumfanges den
lebensmittelrechtlichen Vorschriften.

Anmerkungen aufgrund der durchgefiihrten Priifungen und Inspektionen:

Bei der jahrlichen Routineuntersuchung zeigten sowohi die Proben der Quellen als auch die Netzproben jeweils

einwandfreie mikrobiologische Ergebnisse. Nur die Probe der Finsterbachlquelle, die nur der Notversorgung
dient, zeigte eine sehr geringe mikrobiologische Belastung.

Die chemische Uberpriifung ergab weiches Wasser mit ansonsten unauffalligen Befunden.

MaBnahmen zur Aufrechterhaltung der einwandfreien Trinkwasserqualitit:
keine

geltenden

Der vorliegende Inspektionsbericht bezieht sich ausschlieBlich auf die inspizierten Anlagen bzw. Anlagenteile sowie die uttersuchten
Proben (siehe dazu auch die angefuhrten Prifberichte).

Die auszugsweise Vervielf4ltigung oder Versffentlichung dieses Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung der Inspektionsstelle.



Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg GmbH

Inspektionsbericht v is.00s3422

Trinkwasserversorgungsanlage
Seite 3von 5

02.09.2022

Inspizierte Anlagenteile / Ortsbefund

HB Leisach-Dorf (Neu) (Kat.Nr.: BW70715003)

Stammdaten (erhoben 26.07.2016 durch Markus Lusser MSc - freigegeben 15.10.2018 durch Franz Seyringer)
790 m (iber Seehthe gelegen, errichtet 2007/2010.
Bauweise/Material: Beton, Speichervermégen: 300 m® 2 Wasserkammern, Beluftung, Zugang seitlich (nicht Uber
Wasserkammer), ein Zulauf (MW der oberen/unteren Reiteralm Quille, Quelle unterm Stein, Finsterbachquelle ), Einspeisung
direkt in das Versorgungsnetz, Insektengitter vorhanden, Zutrittssicherung vorhanden, Schwelle +30 cm (ber Bodenniveau,
Sicherung von Uberlauf bzw. Entleerung gegen das Eindringen von Kleintieren nicht vorhanden.
Anmerkungen: UW entwassert > 200 Meter in Dorfbach.

Lokalaugenschein (24.08.2022; Christoph Fasching)
Hygienisch relevante Veranderungen (it. Betreiber): keine.
Durchgefiihrte Reinigungs- und Sanierungsmafnahmen (lt. Betreiber): Alle 3 Wochen Kontrolle und jéhrliche Reinigung,
sténdige digitale Uberwachung.
Keine hygienisch-technischen Méngel festgestellt.

HB Gries (Kat.Nr.: BW70715004)

Stammdaten (erhoben 26.07.2016 durch Markus Lusser MSc - freigegeben 22.08.2017 durch Markus Lusser MSc)
790 m Uber Seehshe gelegen, errichtet 1991.
Bauweise/Material: Beton, Speichervermégen: 104 m?3, eine Wasserkammer, Beliiftung, Zugang seitlich (liber
Wasserkammer), ein Zulauf (Moosetalqueilen 1-3 QU70715004), Einspeisung direkt in das Versorgungsnetz, Insektengitter
vorhanden, Zutrittssicherung vorhanden, Schwelle +15 cm iber Bodenniveau, Sicherung von Uberlauf bzw. Entleerung
gegen das Eindringen von Kleintieren vorhanden.

Lokalaugenschein (24.08.2022; Christoph Fasching)
Hygienisch relevante Veranderungen (t. Betreiber): keine.
Durchgefiihrte Reinigungs- und SanierungsmaRnahmen (It. Betreiber): Monatliche Kontrolle und jahrliche Reinigung.
Keine hygienisch-technischen Mangel festgestell.

Moosetalquellen 1-3 (Kat.Nr.: QU70715004)

Stammdaten (erhoben 26.07.2016 durch Markus Lusser MSc - freigegeben 22.08.2017 durch Markus Lusser MSc)
826 m Uber Seehche gelegen, errichtet 1950er, saniert 2001/02.
Bauweise/Material: Beton, Speichervermégen: 0,5 m? eine Wasserkammer, Beltftung, Zugang seitlich (iiber
Wasserkammer), 3 Zuldufe (Moosetalquellen QU70715004), Einspeisung in andere Anlagenteile, Insektengitter vorhanden,
Zutrittssicherung vorhanden, Schwelle +20 cm uber Bodenniveau, Sicherung von Uberlauf bzw. Entleerung gegen das
Eindringen von Kleintieren vorhanden.
Anmerkungen: nur zum Teil eingezaunt, nach Norden hin offen.

Lokalaugenschein (24.08.2022; Christoph Fasching)
Hygienisch relevante Veranderungen (It. Betreiber): keine.

Durchgefiihrte Reinigungs- und Sanierungsmalnahmen (It. Betreiber): Monatliche Kontrolle und jahrliche Reinigung.
Keine hygienisch-technischen Mangel festgestelit.

QS 2 (Kat.Nr.: BW70715006)

Stammdaten (erhoben 28.08.2017 durch Markus Lusser MSc - freigegeben 23.08.2019 durch Markus Lusser MSc)
» Errichtungsdatum nicht feststellbar, Sanierungsdatum nicht feststellbar.
Bauweise/Material: Kunststoff, Speichervermogen: 0,5 m?, eine Wasserkammer, baulich nicht abgeschlossene Schieber-
Trockenkammer vorhanden, Beluftung (Trockenkammer), Zugang von oben (nicht dber Wasserkammer), 3 Zulaufe (- MW
obere/untere Reiteralm Quelle, - MW Quelle unterm Stein, - Finsterbachquelle), Insektengitter vorhanden, Zutrittssicherung

vorhanden, Schachthéhe +40 cm iiber Bodenniveau, Sicherung von Uberlauf bzw. Entleerung gegen das Eindringen von
Kleintieren vorhanden.

Lokalaugenschein (24.08.2022; Christoph Fasching)
Hygienisch relevante Veranderungen (1. Betreiber): Komplette Neuauskleidung inkl. Deckel aus PE der Wasserkammer.

Durchgefiihrte Reinigungs- und SanierungsmaBnahmen (It. Betreiber): Monatliche Kontrolle und jéhrliche Reinigung.
Keine hygienisch-technischen Mangel festgestellt.

Der vorliegende Inspektionsbericht bezieht sich ausschliefilich auf die inspizierten Anlagen bzw. Anlagentsile sowie die untersuchten
Proben (sishe dazu auch die angefahrten Prifberichte).

Die auszugsweise Vervielféltigung ader Veroffentlichung dieses Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung der Inspektionsstsile.
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QS 2 - Untere Reiteralm Quelle (Kat.Nr.: QU70715008)

Stammdaten (erhoben 26.07.2016 durch Markus Lusser MSc - freigegeben 22.08.2017 durch Markus Lusser MSc)
1064 m (iber Seehthe gelegen, errichtet 2007/2010.
Bauweise/Material; Kunststoff, Speichervermdgen: 0,75 m?, eine Wasserkammer, Beliftung, Zugang von oben (nicht tber
Wasserkammer), 2 Zulédufe (- obere Reiteralmquelle
- untere Reiteralmquelle), Einspeisung in andere Anlagenteile, Insektengitter vorhanden, Zutrittssicherung vorhanden,
Schachthshe +80 cm (ber Bodenniveau, Sicherung von Uberlauf bzw. Entleerung gegen das Eindringen von Kleintieren
vorhanden.

Lokalaugenschein (24.08.2022; Christoph Fasching)
Hygienisch relevante Veranderungen (It. Betreiber): Komplette Neuauskleidung inkl. Deckel aus PE der Wasserkammer.
Durchgefilhrte Reinigungs- und Sanierungsmaftnahmen (Iit. Betreiber): Monatliche Kontrolle und jéhrliche Reinigung.
Keine hygienisch-technischen Mangel festgestelit.

QS Obere Reiteralm Quelle (Kat.Nr.: QU70715009)

Stammdaten (erhoben 26.07.2016 durch Markus Lusser MSc - freigegeben 15.10.2018 durch Franz Seyringer)
1182 m Uber Seehdhe gelegen, errichtet 2007/2010.
Bauweise/Material: Kunststoff, Speichervermégen: 0,75 m?, eine Wasserkammer, Beliiftung, Zugang von oben (nicht tber
Wasserkammer), ein Zulauf (Obere Reiteraimquelle), Einspeisung in andere Anlagenteile, Insektengitter vorhanden,
Zutrittssicherung vorhanden, Schachthéhe +50 cm (iber Bodenniveau, Sicherung von Uberlauf bzw. Entleerung gegen das
Eindringen von Kleintieren vorhanden.

Lokalaugenschein (24.08.2022; Christoph Fasching)
Hygienisch relevante Veranderungen (lt. Betreiber): keine.

Durchgefiihrte Reinigungs- und Sanierungsmafinahmen (it. Betreiber): Monatliche Kontrolle und jahrliche Reinigung.
Keine hygienisch-technischen Méangel festgestellt.

QS 2 - Quelle unterm Stein 1 (QU70715015)

Stammdaten (erhoben 19.10.2018 durch Markus Lusser MSc - freigegeben 19.10.2018 durch Markus Lusser MSc)
, errichtet 2007, saniert 2010.
Bauweise/Material: Kunststoff, Speichervermégen: 0,25 m?® eine Wasserkammer, keine Schieber-/Trockenkammer
vorhanden, Bellftung (Wasserkammer), Zugang von oben (ilber Wasserkammer), ein Zulauf (Quelle unterm Stein 1),
Einspeisung in andere Anlagenteile, Insektengitter vorhanden, Zutrittssicherung vorhanden, Schachthéhe +30 cm Uber
Bodenniveau, Sicherung von Uberlauf bzw. Entleerung gegen das Eindringen von Kleintieren vorhanden.

Lokalaugenschein (24.08.2022; Christoph Fasching)
Hygienisch relevante Verénderungen (lt. Betreiber): keine.
Durchgefiihrte Reinigungs- und Sanierungsmalnahmen (lt. Betreiber): Monatliche Kontrolle und jahrliche Reinigung.
Keine hygienisch-technischen Mangel festgestellt.

QS 2 - Quelle unterm Stein 2 (QU70715016)

Stammdaten (erhoben 19.10.2018 durch Markus Lusser MSc¢ - freigegeben 19.10.2018 durch Markus Lusser MSc)
, errichtet 2007, saniert 2010.
Bauweise/Material: Kunststoff, Speichervermégen: 0,25 m? eine Wasserkammer, keine Schieber-/Trockenkammer
vorhanden, Bellftung (Wasserkammer), Zugang von oben ((ber Wasserkammer), ein Zulauf (Quelle unterm Stein 2),
Insektengitter vorhanden, Zutrittssicherung vorhanden, Schachthéhe +30 cm Uber Bodenniveau, Sicherung von Uberlauf
bzw. Entleerung gegen das Eindringen von Kieintieren vorhanden.

Lokalaugenschein (24.08.2022; Christoph Fasching)
Hygienisch relevante Veranderungen (Iit. Betreiber): keine.
Durchgefiihrte Reinigungs- und Sanierungsmafinahmen (lt. Betreiber): Monatliche Kontrolle und j&hriiche Reinigung  Nnn.n
belch.
Keine hygienisch-technischen Mangel festgestelit.

Der vorliegende Inspektionsbericht bezieht sich ausschlieflich auf die inspizierten Anlagen bzw. Anlagenteile sowie die untersuchten
Proben (siehe dazu auch die angsfihrien Prifberichte). . -
Die auszugsweise Vervielfaltigung oder Verdffentlichung dieses Dokuments bedarf det schriftlichen Zustimmung der Inspektionsstelle.
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Wasseranalysen

711648 WVA Leisach Dorf und Gries; Moosetalquellen 1-3 - Zulauf Hochbehilter Gries (Kat.Nr.:
QU70715004/02) (Trinkwasserqualitét (Mindestuntersuchung))
Probenahme am 24.08.2022 (10:45) durch Christoph Fasching

Probenahme nach akkreditietem Verfahren Pc0705 (Trinkwasser; 1SO 5667-5:2006, ONORM EN ISO 19458:2008)
(Stichprobe)

Untersuchungsergebnis (siehe dazu auch Priifoericht PB-05518/22)

Die Indikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung wurden - im Rahmen des Untersuchungsumfanges -
eingehalten.

711648 WVA Leisach Dorf und Gries; LN Dorf - Laufbrunnen, alte BundesstraRe (Kat.Nr.: LN70715001/01)
(Trinkwasserqualitit (Red.VA))

Probenahme am 24.08.2022 (13:30) durch Christoph Fasching

Probenahme nach akkreditietem Verfahren Pc0705 (Trinkwasser: 1SO 5667-5:2008, ONORM EN SO 19458:2006)
(Stichprobe)

Untersuchungsergebnis (siehe dazu auch Priifbericht PB-05519/22)
Die Indikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung wurden - im Rahmen des Untersuchungsumfanges -
eingehalten.

7/1648 WVA Leisach Dorf und Gries; Sammelstube QS 2 Zulauf Finsterbachquelle, orogr. links (Kat.Nr.:
BW70715006/01) (Trinkwasserqualitit {(Mindestuntersuchung))
Probenahme am 24.08.2022 (08:50) durch Christoph Fasching

Probenahme nach akkreditiertem Verfahren Pc0702 (Grundwasser: DIN 38402-13:1 985) (Stichprobe)

Untersuchungsergebnis (siehe dazu auch Priifbericht PB-05520/22)
Die Indikatorwerte der Trinkwasserverordnung wurden nicht eingehalten.

Konformitdtsbewertung:

Die Anlage befindet sich - soweit inspiziert - in ordnungsgemalem Zustand. Das untersuchte Wasser entspricht
hinsichtlich der erhobenen Beschaffenheit den Vorgaben.

ditierung
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& S Mag. Barbara NuBbaumer
\%;-%{So_x.zs?@’gﬁr Gutachterin gem. §73 LMSVG
507e S0 inspektionsstellenleiterin

fur die akkreditierte Inspektionsstelle

Der vorliegends Inspektionsbericht bezieht sich ausschlieflich auf die inspizierten Anlagen bzw. Anlagenteile sowie die untersuchten
Proben (sishe dazu auch die angefuhrten Priifberichte).

Die auszugsweise Vervislfaltigung oder Veréffentlichung dieses Dokuments bedarf der schrifilichen Zustimmung der Inspektionsstells.
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Trinkwasseruntersuchung

Protokoll-Nummer:
Probenbezeichnung:

08078/22
Trinkwasserqualitat (Mindestuntersuchung)

Eingangs-Datum: 25.08.2022

Probenahme-Daten

Probenahme durch:
Probenahmeverfahren:

Art der Probenahme:
Ort der Probenahme:

Probenahme-Datum:

Witterung:

Beschaffenheit:
AAGM400 (ONORM M 6620)

Temperatur:
Pc024 (DIN 38404-4)

Christoph Fasching; Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg - Labor

Probenahme nach akkreditiertem Verfahren Pc0705 (Trinkwasser; SO 5667-5:2008, ONORM EN
1SO 19458:2006)

(Entnahme zur Beurteilung der Wasserqualitat im Versorgungsnetz)

Stichprobe

7/1648 WVA Leisach Dorf und Gries; Moosetalquellen 1-3 - Zulauf Hochbehalter Gries (Kat.Nr.:
QU70715004/02)

24.08.2022 Probenahme-Uhrzeit: 10:45

Tag der PN: sonnig und warm
Vorperiode: wechselhaft, teilw. gewittrig

Aussehen farblos; klar; ohne Bodensatz; geruchlos; Geschmack neutral

el. Leitfahigkeit:

10,7 £0,2°C Pc006 (DIN EN 27888; 25°C)

H-Wert:
Pc025 (ONORM EN 150 10223) 717+0,23 322 £ 12 pS/em

Labor-Daten
ProbengefidRe:

institutseigene Kunststoffgefalie

Bearb.-Zeitraum:

25.-29.08.2022

Die vorliegenden Prifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die untersuchte Probe und sind kein aligemeiner Qualitdtsnachweis. Fur Proben,
die nicht von Mitarbeitern der Prufstelle (*Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg - Labor") entnommen wurden, ist eine normgerechte
Behandlung vor Einlangen in der Prifstelle und eine fristgerechte Bearbeitung durch die Priifstelle nicht gewdhrleistet. In solchen Fallen beziehen
sich die berichteten Untersuchungsergebnisse ausschlieRlich auf den Probenzustand bei Einlangen im Labor, alle Angaben im Abschnitt
-Probenahme-Daten" (u.a. zu Probenidentitat, Vor-Ort-Messwerten, Art, Ort und Zeitpunkt der Probenahme) wurden durch den Auftraggeber bzw.
Probenehmer Ubermittelt, fir ihre Richtigkeit kann daher keine Verantwortung Ubernommen werden und die angewendeten Verfahren fallen

naturgemaR nicht unter die Akkreditierung der Prifstelle.

Die auszugsweise Vervielfaltigung oder Versffentlichung dieses Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prifstells,

Mitglied der £. GBAGROUP
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Indikator- und Para-

_Parameter B Einheit  Ergebnis Unsicherheit meterwerte TWV N F
g:)l;‘sn{gﬁ EN 1SO 10523:2012) o 7,29 +0,23 6,5-9,5 (1)
| B o i 20°C) uslom | 288 £11 2500 (1)

St e os T ) mmo | 20 | som |
LGcg?sa (?E torss1008) “dH 8,10 +0,67 | | X
et N mmol/ 1,44 £012 | X
Sc%g?(ODI?Na gg;lc%t%oos) - | 6,44 | %028 |
L e HCO, | mgl | 140 A
T O o B o) ) 0, | mgl <05 - 5() |
%T(Bm_iggoe-sngaa) _ NH,’ mg/| <0,02 - : 0,5 ()

L\'ciotg;t(nm EN 26777:1993) B NO, mg/l < 0,003 - 0,1 (P)

L\Liégg %DI_N EN SO 10304-1:2008) NO; mg/l | 1,28 +0,05 50 (P) ]

l[“lc?)gg?Drl‘:l EN SO 14911:1999) Na’ mg/ | 107 06 200 (1) |
:gglzi:(g}rq EN ISO 14911:1999) K mg/I_ 24 £0,1 ) |
ycg_z%'?gi"émso 14911:1999) Mg™ ma/l 15,7 = 08 I |
g:?)lzgi(%m EN 1SO 14911:1999) Ca™ mg/l 32 2 ! |
Ec‘gégﬁgn EN 1SO 10304-1:2009) cr mg/l <1 - | 200 (1) | B
Sc%!]ga(tnm EN 1SO 10304-1:2009) so,* |[ mg/| 53 t2 250 (I)

et (ONOR M otames) Fe | mgl | <005 : 020)

A Sonamt gelost Mo | mgl <0,05 : 0,05 () |
grr%%ﬂ? (20615 EN ISO 6222:1999) | KBE/mI 9 t4 100 (1)

lt(n%gg (7[:”(\1: EN SO 6222:1959) KBE/ml | o - 20(n | |
grﬁéi)fz%r(r[‘;lg EKNelisnaegaos-‘l:zow) KBE/100ml|  n.n. - - o ) I
Erho%%i(om EN 1SO 9308-1:2017) KBE/100mI|  n.n. - 0(P)

Er?_r}c?a'o"('éﬁqkéf 80 7899-2:2000) KBE/100ml |  n.n. - 0 (P)

Erlduterungen zur Ergebnistabelle:

Spalte ,Ergebnis" ,n.n." = nicht nachweisbar im angegebenen Volumen

Spalte ,Unsicherheit® Methodische Messunsicherheit auf einem Konfidenzniveau von ca. 95% (Erweiterungsfaktor k=2).
Im Falle einer Probenahme durch die akkreditierte Stelle ist in der Angabe auch die Messunsicherheit aus der Beprobung
enthalten. Angabe ,k.A.": In der Datenbanik ist derzeit noch keine entsprechende Angabe vorhanden. Bei Bedarf erfragen Sie
die jeweilige Messunsicherheit bitte direkt bei uns.

Spalte ,N* Die mit X" markierten Methoden sind nicht im Umfang unserer Akkreditierung enthalten.

Spalte F* Die mit X" markierten Analysen wurden an einen akkreditierten Subauftragnehmer vergeben.
Anmerkungen:
Die Indikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung wurden - im Rahmen des Untersuchungsumfanges -
eingehalten.
Der vorliegende Priifbericht stellt keine Gesamtbeurteilung der Trinkwasserversorgungsaniage nach LMSVG (§73-
Gutachten) dar.

Die vorliegenden Prifergebnisse beziehen sich ausschiieRlich auf die untersuchte Prabe und sind kein allgsmainar Qualitétsnachweis. Fur Proben, die nicht von Mitarbeitem der Pritfstelle

“Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg - Labor” entnommen wurden, ist eine normgerechte Behandlung vor Einlangen in der Prifstelle und eine fristgerechte Bearbeitung durch die
rifstelle nicht gewéhrieistet. In solchen Fallen beziehen sich die berichteten Untersuchurégsergebnisse ausschliefllich auf den Probenzustand bei Einlangen im Labor, alle Angaben im

Abschnitt ,Probenahme-Daten” (u.a zu Probenidentitat, Vor-Ort-Messwerten, Art, Ort und Zeitpunkt der Probenahme) wurden durch den Auftraggeber bzw, Probenehmer Gbermittelt, fiir

inre Richtigkeit kann daher keine Verantwortung (bernommen werden und die angewendeten Verfahren fallen naturg;zmérl nicht unter die Akkredifierung der Prifstells.

Die auszugsweise Vervielfaltigung oder Veréffentlichung dieses Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prifstelle.
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Indikator- und Para-
Parameter : Einheit Ergebnis Unsicherheit  meterwerte TWV N F_
WSO

X /A

[

<; A

@ S8 8 Mgg.Erbara NuBbaumer
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Die vorliegenden Prufergebnisse bezighen sich ausschlieflich auf die untersuchte Probe und sind kein allgemsiner Qualitatsnachweis. Fur Proben, die nicht von Mitarbsiter der Prifstella

SHydroIogl;che Untersuchungsstelle Salzburg - Labor* entnommen wurden, ist eine normgerechts Behandlung vor Einfangen in der Prifstelle und sine fristgerechte Bearbsitung durch die
rufstelle nicht gewahrleistet.’In solchen Falien beziehen sich die berichteten Untersuchungsergebnisse ausschlielilich auf den Probenzustand bei Einlangen im Labor, alle Angaben im

Abschnitt ,Probenahme-Daten* (u.a zu Probenidentitat, Vor-Ort-Messwerten, Ar, Ort und Zeitounkt der Probenahme) wurden durch den Auftraggeber bzw. Prabenshmer Gbermittelt, fur

ihre Richtigkeit kann daher keine Verantwortung Ubernommen werden und die angewendsten Verfahren fallen naturgemaR nicht unter die Akkreditierung der Prifstelle.

Die auszugsweise Vervielfaltigung oder Veréffentlichung dieses Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prifstelle.
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Verteiler: 1-fach Auftraggeber + .pdf per E-Mail

Trinkwasseruntersuchung

Protokoll-Nummer:
Probenbezeichnung:

08079/22 Eingangs-Datum: 25.08.2022
Trinkwasserqualitédt (Red.VA)

Probenahme-Daten

Probenahme durch:
Probenahmeverfahren:

Art der Probenahme:
Ort der Probenahme:

Probenahme-Datum:

Witterung:

Beschaffenheit:
AAQMA400 (ONORM M 6620)

Temperatur:
Pc024 (DIN 38404-4)

Christoph Fasching; Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg - Labor

Probenahme nach akkreditiertem Verfahren Pc0705 (Trinkwasser; SO 5667-5:2008, ONORM EN
ISO 19458:2006)

(Entnahme zur Beurteilung der Wasserqualitdt im Versorgungsnetz)

Stichprobe

7/1648 WVA Leisach Dorf und Gries; LN Dorf - Laufbrunnen, alte BundesstraRe (Kat.Nr.:
LN70715001/01)

24.08.2022 Probenahme-Uhrzeit: 13:30

Tag der PN: sonnig und warm

Vorperiode: wechselhaft, teilw. gewittrig
Aussehen farblos; klar; ohne Bodensatz; geruchlos; Geschmack neutral

° H-Wert: el. Leitfdhigkeit:
213202°C  pgos onoRM eSO 10523) 7,32£0,23 PC00G (DIN EN 27353 25ecy 2018 uSlem

Labor-Daten

Probengefiflie:

institutseigene Kunststoffgefalle

Bearb.-Zeitraum:

25.08. - 01.09.2022

Die vorliegenden Prifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die untersuchte Probe und sind kein allgemeiner Qualititsnachweis. Fir Proben,
die nicht von Mitarbeitern der Priifstelle (“Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg - Labor") entnommen wurden, ist eine normgerechte
Behandlung vor Einlangen in der Prifstelle und eine fristgerechte Bearbeitung durch die Prifstelle nicht gewahrleistet. In solchen Fallen beziehen
sich die berichteten Untersuchungsergebnisse ausschlieRlich auf den Probenzustand bei Einlangen im Labor, alle Angaben im Abschnitt
~Probenahme-Daten” (u.a. zu Probenidentitdt, Vor-Ori-Messwerten, Art, Ort und Zeitpunkt der Probenahme) wurden durch den Auftraggeber bzw.
Probenehmer Gbermittelt, fur ihre Richtigkeit kann daher keine Verantwortung Ubernommen werden und die angewendeten Verfahren fallen

naturgemaf nicht unter die Akkreditierung der Priifstelle.

Die auszugsweise Vervislfaltigung oder Versffentlichung dieses Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung der Priffstelie,

Mitglied der £.GBAGROUP



Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg GmbH
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Trinkwasseranalyse
Seite 2 von 3
Indikator- und Para-
_Parameter B Einheit Ergebnis Unsicherheit meterwerte TWVY N F
gc%é‘ﬁl\{glﬁEN IS0 10523:2012) | - 7,57 +0,24 6,5-9,5(l) : ‘
e i 207C) uSiem | 178,3 £6,6 2500 (1 ||
S rekapazt (bls pH4,3) mmoll | 1470 £ 0,065
LGcgzs: ggml:;leagt:ensee) °dH 5,01 +0,42 x| |
o e e | mmol 0,804 +0,074 | x
. Fc’:cg;??o?r? gﬂci?zoom - oH 4,12 s 019 | | B
P HCO, | ma 89,7 £4,0
Fl’:c%:?‘(g&giiaangqutgngQS) ) 0O, mg/l <05 - 5()
é\cg}?(gmgg@.sngaa) NH,* mg/l < 0,02 - 0,5 (1) |
yciggist(nm EN 26777:1993) NO, mg/I <0003 | - 0,1(P)
PNciOtgg %DIN EN ISO 10304-1:2009) NO; mg/l 28 0.2 50 (P)
yc?é'éi?gﬂ EN ISO 14911:1899) Na* mg/l _ 41 & 0’3_ 200 (1)
L(cglzigu(rtr)}N EN 1SO 14911:1999) *? mg/| 2,2 +0,1 - )
L Q"ggz%’?gﬂ‘émso 14911:1999) Mg** mg/! 8,7 *05 |
gc?)lzgi(%m EN ISO 14911:1999) ca® mg/l 22 £ 2
gclgtlngl('gle EN ISO 10304-1:2009) cr mg/l <1 - | 200 (1) |
gclcl)rlafsa(tpm EN SO 10304-1:2009) SO* mg/l | 2 £ 1 250 (1) |
e SO 17294-2; 2017-01 Po | mgl < 0,001 - 0,01 (P) X|x
o (nOra ot Fe | mgr | <008 - 02()
Mangan gosamt gl | w | o | < |- TTREEN
. peh (ZI;]SEN IS0 6222:159) - | KBEmI | 4 +15 100 (1)
PKn;BOEgZE:lﬁ EN 1SO 6222:1999) KBE/ml n.n. - 200
,ﬁéiofz%r(g‘lﬁ E(Nelisrg%aos-tzom KBE/100ml|  n.n. - o
| Erfao%%imm EN ISO 9308-1:2017) _ KBE/100ml|  n.n. - 0(P) |
L En?c}r%?(gﬁ\lk;ne 150 7896-2:2000) ) KBE/100ml | n.n. o o)

Erlduterungen zur Ergebnistabelle:

Spalte ,Ergebnis"
Spalte ,Unsicherheit"

»N.N." = nicht nachweisbar im angegebenen Volumen

Methodische Messunsicherheit auf einem Konfidenzniveau von ca. 95% (Erweiterungsfaktor k=2).

im Falle einer Probenahme durch die akkreditierte Stelle ist in der Angabe auch die Messunsicherheit aus der Beprobung
enthalten. Angabe ,k.A.“: In der Datenbank ist derzeit noch keine entsprechende Angabe vorhanden. Bei Bedarf erfragen Sie
die jeweilige Messunsicherheit bitte direkt bei uns.

Spalte ,N“ Die mit X" markierten Methoden sind nicht im Umfang unserer Akkreditierung enthalten.
Spalte F* Die mit ,X“ markierten Analysen wurden an einen akkreditierten Subauftragnehmer vergeben.
Anmerkungen:

Die Indikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung wurden - im Rahmen des Untersuchungsumfanges -

eingehalten.

Der vorliegende Prifbericht stellt keine Gesamtbeurteilung der Trinkwasserversorgungsanlage nach LMSVG (§73-
Gutachten) dar.

Die vorliegenden Prifergebnisse beziehen sich ausschlislich auf die untersuchte Probe und sind kein allgemeiner Qualitatsnachweis. Fur Proben, die nicht von Mitarbeiten der Prifstelle

gHydrologische Untersuchungsstelle Salzburg - Labor* entnommen wurden, st eine normgerechte Behandlung vor Einlangen in der Prifstells und eine fristgerechte Bearbeitung durch dis
rifstella nicht gewdhrleistet, In solchen Fillen beziehen sich die berichtsten Untersuchun, sergebnisse ausschlieBlich auf dan Probenzustand bei Einlangen im Laber, alle Angaben im

Abschnitt ,Probenahme-Daten* (u.a zu Probenidentitét, Vor-Ort-Maesswerten, Art, Ort und Zeitpunkt der Probenahme) wurden durch den Auftraggeber bzw. Probenehmer ibermittelt, fur

ihre Richtigkeit kann daher keine Verantwortung ubernommen werden und die angewendeten Verfahren fallen naturgemaf nicht unter die Akkreditierung der Priifstelle.

Die auszugsweise Vervielfaltigung oder Versffentlichung dieses Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prifstelle.
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Indikator- und Para-
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Die vorliegenden Prifergebnisse beziehen sich ausschlielich auf die untersuchte Probe und sind kein allgemeiner Qualitatsnachweis. Fur Proben, die nicht van Mitarbeitem der Prifstelle

gHydrolog|§che Untersuchungsstelle Salzburg - Labor* entnommen wurden, ist eine narmgerechte Behandiung vor Einlangen in der Priifstelle und sing fristgerechte Bearbeitung durch die
rifstelle nicht gewahrleistet. In solchen Fallen beziehen sich die berichteten Untersuchungsergebnisse ausschiieBlich auf den Probenzustand bei Einlangen im Labor, alle Angaben im

Abschnitt ,Probenahme-Daten’ (u.a zu Probsnidentitat, Vor-Ort-Messwerten, Art, Ort und Zeitpunkt der Probenahme) wurden durch den Auftraggeber bzw. Probenehmer Ubermittelt, fir

ihre Richtigkeit kann daher keine Verantwortung itbernommen werden und die angewsndeten Verfahren fallen naturggméﬂ; nicht unter die Akkreditisrung der Priffstelle.

Die auszugsweise Vervielfaltigung oder Verdffentlichung dieses Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prifstells,
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1-fach Auftraggeber + .pdf per E-Mail

Trinkwasseruntersuchung

Protokoll-Nummer: 08080/22 Eingangs-Datum: 25.08.2022

Probenbezeichnung: Trinkwasserqualitdt (Mindestuntersuchung)

Probenahme-Daten

Probenahme durch: Christoph Fasching; Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg - Labor
Probenahmeverfahren: Probenahme nach akkreditiertem Verfahren Pc0702 (Grundwasser; DIN 38402-13:1985)

Art der Probenahme: Stichprobe

Ort der Probenahme: 7/1648 WVA Leisach Dorf und Gries; Sammelstube QS 2 Zulauf Finsterbachquelle, orogr. links (Kat.

Nr.: BW70715006/01)

Probenahme-Datum: 24.08.2022 Probenahme-Uhrzeit: 08:50

Witterung: Tag der PN: sonnig und warm
Vorperiode: wechselhaft, teilw. gewittrig

Beschaffenheit: Aussehen farblos; klar; ohne Bodensatz; geruchlos; Geschmack neutral

AAGM400 {ONORM M 6620)

Temperatur: ° H-Wert:
PcO24 (Dlﬁamom) 7,9+0.2°C Pc025 (ONORM ENpISO 10523) 7,64 £0,24

el. Leitfdhigkeit: 282 + 11 pS/cm

Pc0O06 (DIN EN 27888; 25°C)

Labor-Daten
ProbengefiRe: institutseigene Kunststoffgefaie

Bearb.-Zeitraum: 25. - 29.08.2022

Die vorliegenden Prlfergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die untersuchte Probe und sind kein allgemeiner Qualitdtsnachweis. Fir Proben,
die nicht von Mitarbeitern der Prifstelle (“Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg - Labor') entnommen wurden, ist eine normgerechte
Behandlung vor Einlangen in der Prifstelle und eine fristgerechte Bearbeitung durch die Prifstelle nicht gewshrleistet. In solchen Fallen beziehen
sich die berichteten Untersuchungsergebnisse ausschlieBlich auf den Probenzustand bei Einlangen im Labor, alle Angaben im Abschnitt
~Probenahme-Daten" (u.a. zu Probenidentitat, Vor-Ort-Messwerten, Art, Ort und Zeitpunkt der Probenahme) wurden durch den Auftraggeber bzw.
Probenehmer (bermittelt, fir ihre Richtigkeit kann daher keine Verantwortung (bernommen werden und die angewendeten Verfahren fallen

naturgemaf nicht unter die Akkreditierung der Priifstelle.

Die auszugsweise Vervielfaltigung oder Veréffentlichung dieses Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prifstelle.

Mitglied der £.GBAGROUP
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Trinkwasseranalyse
Seite 2 von 2
Indikator- und Para-
Parameter Einheit Ergebnis Unsicherheit meterwerte TWV N F
[ ggﬁg\{;ﬁ EN 1SO 10523:2012) - 7,31 +0,23 6,5-9,5(I) ! i
Seahigkat (bei 20°C) uSlem | 247 £10 2500 (1)
P! At {bie pH 4.3 mmoll 2,05 £0,10
g:gzsea ﬂﬁ'?ﬁ%‘.’engeﬁ) °dH _ 7,25 _ + 0,60 X
PGchSSa (ﬁﬁ?ﬁ%ﬁﬁ:ﬁ?ﬁ) ] _ mmol/| 1,29 | +0,11 X
| gf)ﬁ?ﬁ:'fua :ta-a':cig‘:azoos) *dH 5,74 £ 0,26
| e ooy | mgn | 125 £6 _
fc%mgmg&qu&g%es) 0, mg/l <05 - 5()
Ecr&ggmg;?os-sngaa ) NH,* mgil <0,02 - 0,5 () |
I':Jciggist(om EN 26777:1993) NO, mg/l < 0,003 . - 0,1(P)
| ?ggea fom EN 1SO 10304-1:2009) ] NO;’ mg/l 1,20 +0,05 50 (P)
! _'p“c?éffi‘o'?ﬁ EN ISO 14911:1999) Na' | mgl 5,1 £0.3 200 (1)
Pchlzigu(rt?lN EN ISO 14911:1999) K| mgn 2,5 +0,1 N
| fnggzgg?gﬂgmso 14911:1999) _ Mg mg/i 5,2 £0,3
fc%fzgi&m EN 1SO 14911:1999) ca® mig/l | 4 t3
F?cgglg:!i)(I’N EN IS0 10304-1:2009) cr mg/l <1 - 200 (1) )
_Ec%!:faa(tom EN ISO 10304-1:2009) 50,* mg/l a1 | £2 250 (I)
Ei;ﬁ'}o%%ﬁﬂﬂtégﬁ?gg, Fe mg/l < 0,05 ! - 0.2()
gncgzr:?gﬂ ,?Bigg';‘ggg?f t Mn | mg/ <0,05 - 0,05 ()
L 55515 (20015 EN 1SO 6222:1999) KBE/mI 8 12 100 (1) ]
_ 53513 Zc;ﬁ EN 150 6222:1999) _ KBE/mI n.n. - 20 |
ﬁé}fg}rgﬁ geﬁ$%308_1:2017) KBE/100mi 7 t3 oM
E&c%%i(nm EN ISO 9308-1:2017) KBE/100ml | n.n. - 0(P) )
. E:ott%roo(gglk;«e 150 7899-2:2000) KBE/100ml|  n.n. - 0 (P)

Erlduterungen zur Ergebnistabelle:

Spalte ,Ergebnis” ,n.n." = nicht nachweisbar im angegebenen Volumen

Spalte ,Unsicherheit” Methodische Messunsicherheit auf einem Konfidenzniveau von ca. 95% (Erweiterungsfaktor k=2).
Im Falle einer Probenahme durch die akkreditierte Stelle ist in der Angabe auch die Messunsicherheit aus der Beprobung
enthalten. Angabe ,k.A.": In der Datenbank ist derzeit noch keine entsprechende Angabe vorhanden. Bei Bedarf erfragen Sie
die jeweilige Messunsicherheit bitte direkt bei uns.

Spalte ,N* Die mit X" markierten Methoden sind nicht im Umfang unserer Akkreditierung enthalten.
Spalte ,F* Die mit X" markierten Analysen wurden an einen akkreditierten Subauftragnehmer vergeben.
Anmerkungen:

Die Indikatorwerte der Trinkwasserverordnung wurden nicht eingehalten.
Der vorliegende Prifbericht stellt keine Gesamtbeurteilung der Trinkwassetversorgungsanlage nach LMSVG (§73-
Gutachten) dar.
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Mag. Barbara Nubaumer
014 stellv. Abteilungsieiterin Mikrobiologie und Hygiene
80,70 s fur die akkreditierte Prufstelle

Die vorliegenden Prifargebnisse beziehen sich ausschfieRlich auf die untersuchta Probe und sind kein allgemeiner Qualitétsnachweis. Fir Proben, die nicht von Mitarbeitern der Prifstelle

gHydroIogische Untersuchungsstelle Salzburg - Labor* entnommen wurden, ist eine normgerechte Behandlung vor Einlangen in der Prifstelle und eine fristgerechte Bearbeitung durch dis
rifstelle nicht gewahrieistet. In solchen Féllen bezishen sich die berichteten Untersuchun sergebnisse ausschlisflich auf den Probenzustand bei Einlangen im Labor, alle Angaben im

Abschnitt ,Probenahme-Daten" (u.a zu Probenidentitét, Vor-Ort-Messwerten, Art, Ort und Zeitpunkt der Probenahme) wurden durch den Auftraggeber bzw. Probenehmer tibermittelt, fur

ire Richtigkeit kann daher keine Verantwortung Gbernommen werden und die angewendeten Verfahren fallen naturgemaf nicht unter die Akkreditierung der Prifstells.

Die auszugsweise Vervielf4ltigung oder Vertffentlichung dieses Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung der Priffstells.
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Trinkwasseruntersuchung
Auftraggeber:  Gemeinde Leisach
Leisach 20
9909 Leisach
Anlage: 7/2030 Gemeindewasserversorgungsanlage Oristeil "Burgfrieden”, Leisach
Auftrag: Inspektion gemaR ONORM M 5874 (akkreditiertes Verfahren) im Rahmen der

Trinkwasserverordnung/OLMB Kapitel B1 in der glltigen Fassung

Anlagenbeschreibung (Stammdaten):

(erhoben 26.07.2016 durch Markus Lusser MSc - freigegeben 25.09.2017 durch Franz Seyringer)
Anlage unterliegt dem LMSVG.

Abgegebene Wassermenge (geschatzt) - Jahresmittel: k.A. m¥d, maximal: 121 m¥/d.
Versorgung: Einwohner ca. 150.

Keine Aufbereitung des Wassers.

Angaben zur Mdglichkeit einer Notversorgung stehen nicht zur Verfiigung. Angaben zu einem Notfallplan stehen nicht zur
Verfiigung.

Details zu den inspizierten Anlagenteilen finden sich im Abschnitt "Ortsbefund"”.

Umfang der Inspektion:
Inspektion der gesamten Anlage

Abweichungen, Hinzufligungen, Ausschliisse von vereinbarten Verfahren:
keine

Gutachten gemaR §5 Abs. 2 TWV (Trinkwasserverordnung):

GemaR den geltenden lebensmittelrechtlichen Bestimmungen ist das Wasser der vorstehend bezeichneten
Trinkwasserversorgungsanlage zur Verwendung als Trinkwasser geeignet. Auf Grund der Vorgaben des Codex-
Kapitels B1 "Trinkwasser" des osterreichischen Lebensmittelbuches (OLMB) wird festgestellt: Das Wasser

entspricht im Rahmen des durchgefiihrten Untersuchungsumfanges  den geltenden
lebensmittelrechtlichen Vorschriften.

Anmerkungen aufgrund der durchgefiihrten Priifungen und Inspektionen:
Bei einwandfreien mikrobiologischen Befunden ergab die chemische Analyse weiches Wasser mit sehr geringer
organischer Belastung.

MaBnahmen zur Aufrechterhaltung der einwandfreien Trinkwasserqualitat:
keine

Der vorliegende Inspektionsbericht bezieht sich ausschlieflich auf die inspizierten Anlagen bzw. Anlagentsile sowie die untersuchten
Praben (siehe dazu auch die angefuhrien Prifberichte). o . .
Die auszugsweise Vervielfaltigung oder Veréffentlichung dieses Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung der Inspeklionsstelle. M itg lied der t; GBAGROUP
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Inspizierte Anlagenteile / Ortsbefund

HB Burgfrieden (Kat.Nr.: BW7071 5002)

Stammdaten (erhoben 26.07.2016 durch Markus Lusser MSc - freigegeben 22.08.2017 durch Markus Lusser MSc)
885,73 m lUber Seehshe gelegen, errichtet 1991.
Bauweise/Material: Beton, Speichervermégen: 104 m2, eine Wasserkammer, Beliiftung, Zugang seitlich (nicht (ber
Wasserkammer), ein Zulauf (MW Lackenwaldquellen 1, 2 (1-3)), Einspeisung direkt in das Versorgungsnetz, Insektengitter

vorhanden, Zutrittssicherung vorhanden, Schwelle +10 cm Uber Bodenniveau, Sicherung von Uberlauf bzw. Entleerung
gegen das Eindringen von Kleintieren vorhanden.

Lokalaugenschein (24.08.2022: Christoph Fasching)
Hygienisch relevante Verzanderungen (It. Betreiber): keine.

Durchgefiihrte Reinigungs- und Sanierungsmafinahmen (lt. Betreiber): Monatliche Kontrolle und jahrliche Reinigung.
Keine hygienisch-technischen Mangel festgestellt.

HB Burgfrieden - Unterbrecherschacht Burgfrieden (BW70715008)
Stammdaten (erhoben 16.10.2018 durch Markus Lusser MSc - freigegeben 16.10.2018 durch Markus Lusser MSc)

Bauweise/Material: GfK, Speichervermégen: 1 m?, eine Wasserkammer, Schieber-/Trockenkammer vorhanden, Beliiftung
(Wasserkammer), Zugang von oben (nicht (iber Wasserkammer), ein Zulauf (MW Lackenwaldquelle 1+2), Insektengitter
vorhanden, Zutrittssicherung vorhanden, Schachthshe +40 cm tiber Bodenniveau, Sicherung von Uberlauf bzw. Entleerung
gegen das Eindringen von Kleintieren vorhanden.

Lokalaugenschein (24.08.2022: Christoph Fasching)
Hygienisch relevante Veranderungen (lt. Betreiber): Komplette Neuauskleidung inkl. Deckel aus PE der Wasserkammer.

Durchgefihrte Reinigungs- und SanierungsmaRnahmen (It. Betreiber): Monatliche Kontrolle und jahrliche Reinigung.
Keine hygienisch-technischen Mingel festgestellt.

Lackenwaldquelle 2 (1-3) (Kat.Nr.: QU70715505)

Stammdaten (erhoben 26.07.2016 durch Markus Lusser MSc - freigegeben 25.09.2017 durch Franz Seyringer)
1053 m Uber Seehthe gelegen, errichtet 2007/2010.
Bauweise/Material: Kunststoff, Speichervermégen: 0,75 me, eine Wasserkammer, Beliiftung, Zugang von oben (nicht iiber
Wasserkammer), 2 Zuldufe (MW Lackenwaldquellen 2 (1-3)QU70715505
Lackenwaldquelle 1 QU70715539), Einspeisung in andere Anlagenteile, Insektengitter vorhanden, Zutrittssicherung
vorhanden, Schachthéhe +60 cm iiber Bodenniveau, Sicherung von Uberlauf bzw. Entleerung gegen das Eindringen von
Kieintieren vorhanden.

Lokalaugenschein (24.08.2022; Christoph Fasching)
Hygienisch relevante Veranderungen (It. Betreiber): Komplette Neuauskleidung inkl. Deckel aus PE der Wasserkammer.
Durchgefiihrte Reinigungs- und Sanierungsmanahmen (It. Betreiber): Monatliche Kontrolle und jahrliche Reinigung.
Keine hygienisch-technischen Méngel festgestellt.

Lackenwaldquelle 1 (Kat.Nr.: QU70715539)

Stammdaten (erhoben 26.07.2016 durch Markus Lusser MSc - freigegeben 22.08.2017 durch Markus Lusser MSc)
1084 m ber Seehshe gelegen, errichtet 2007/2010.
Bauweise/Material: Kunststoff, Speichervermégen: 1 m?, eine Wasserkammer, Beliftung, Zugang von oben (iber
Wasserkammer), ein Zulauf (Lackenwaldquelle QU70715539), Einspeisung in andere Anlagenteile, Insektengitter vorhanden,
Zutrittssicherung vorhanden, Schachthéhe +10 cm iiber Bodenniveau, Sicherung von Uberlauf bzw. Entleerung gegen das
Eindringen von Kleintieren vorhanden.

Lokalaugenschein (24.08.2022; Christoph Fasching)
Hygienisch relevante Veranderungen (It. Betreiber): keine.
Durchgefiihrte Reinigungs- und Sanierungsmafnahmen (It. Betreiber): Monatliche Kontrolle und jahrliche Reinigung.
Keine hygienisch-technischen Méngel festgestellt.

Der vorliegende Inspektionsbericht bezieht sich ausschlieRlich auf die inspizierten Anlagen bzw. Anlagsnteile sowie die untersuchten
Proben (siehe dazu auch die angefiihrten Prifberichte). . - . .
Die auszugsweise Vervielfaltigung oder Versffentlichung dieses Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung der Inspektionsstelle.
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Wasseranalysen

7/12030 Gemeindewasserversorgungsanlage Ortsteil "Burgfrieden"; Laufbrunnen, Lienzer Klause (Kat.Nr.:
LN70715002/01) (Trinkwasserqualitit (Red.VA))
Probenahme am 24.08.2022 (12:40) durch Christoph Fasching
Probenahme nach akkreditietem Verfahren Pc0705 (Trinkwasser; ISO 5667-5:2006, ONORM EN 1SO 19458:2006)
(Stichprobe)
Untersuchungsergebnis (siehe dazu auch Priifbericht PB-05521/22)

Die Indikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung wurden - im Rahmen des Untersuchungsumfanges -
eingehalten.

712030 Gemeindewasserversorgungsanlage Ortsteil "Burgfrieden”; Lackenwaldquelle 2 (1-3) - Einzelquelle
- Einlauf (Kat.Nr.: QU70715505/01) (Trinkwasserqualitit (Mindestuntersuchung))
Probenahme am 24.08.2022 (11:55) durch Christoph Fasching

Probenahme nach akkreditiertem Verfahren Pc0702 (Grundwasser; DIN 38402-13:1985) (Stichprobe)

Untersuchungsergebnis (siehe dazu auch Prifbericht PB-05522/22)

Die Indikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung wurden - im Rahmen des Untersuchungsumfanges -
eingehalten.

Konformitédtsbewertung:

Die Anlage befindet sich - soweit inspiziert - in ordnungsgemaRem Zustand. Das untersuchte Wasser entspricht
hinsichtlich der erhobenen Beschaffenheit den Vorgaben.
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Der vorliegende Inspektionsbericht bezisht sich ausschlieflich auf die inspizierten Anlagen bzw. Anlagenteile sowie die untersuchten
Proben (siehe dazu auch die angsfihrien Prifberichte).

Die auszugsweise Vervielfaltigung oder Versffentlichung dieses Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung der Inspektionsstelle.
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Trinkwasseruntersuchung

Protokoll-Nummer:
Probenbezeichnung:

08081/22 Eingangs-Datum: 25.08.2022
Trinkwasserqualitat (Red.VA)

Probenahme-Daten

Probenahme durch:
Probenahmeverfahren:

Art der Probenahme:
Ort der Probenahme:

Probenahme-Datum:

Witterung:

Beschaffenheit:
AAgmM400 (ONORM M 6620)

Temperatur:
Pc024 (DIN 38404-4)

Christoph Fasching; Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg - Labor

Probenahme nach akkreditiertem Verfahren Pc0705 (Trinkwasser; ISO 5667-5:2006, ONORM EN
SO 19458:2006)

(Entnahme zur Beurteilung der Wasserqualitat im Versorgungsnetz)
Stichprobe

7/2030 Gemeindewasserversorgungsanlage Ortsteil "Burgfrieden”; Laufbrunnen, Lienzer Klause
(Kat.Nr.: LN70715002/01)

24.08.2022 Probenahme-Uhrzeit: 12:40

Tag der PN: sonnig und warm
Vorperiode: wechselhaft, teilw. gewittrig
Aussehen farblos; klar; ochne Bodensatz; geruchlos; Geschmack neutral

a H-Wert: el. Leitfahigkeit:
16,0+ 0.2°C o5 onoRM EN1S0 10523) 7,76 £0,24 Pc006 (DIN EN 27883 25y 254 %10 uS/em

Labor-Daten
Probengefifle:

institutseigene Kunststoffgefale

Bearb.-Zeitraum:

25, - 30.08.2022

Die vorliegenden Prifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die untersuchte Probe und sind kein aligemeiner Qualitdtsnachweis. Fir Proben,
die nicht von Mitarbeitern der Priifstelle (*Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg - Labor") entnommen wurden, ist eine normgerechte
Behandlung vor Einlangen in der Prifstelle und eine fristgerechte Bearbeitung durch die Prifstelle nicht gewahrleistet. In solchen Féllen beziehen
sich die berichteten Untersuchungsergebnisse ausschlieRfich auf den Probenzustand bei Einlangen im Labor, alle Angaben im Abschnitt
~Probenahme-Daten” (u.a. zu Probenidentitat, Vor-Ort-Messwerten, Art, Ort und Zeitpunkt der Probenahme) wurden durch den Auftraggeber bzw.
Probenehmer Ubermittelt, fir inre Richtigkeit kann daher keine Verantwortung (bernommen werden und die angewendeten Verfahren fallen
naturgemaf nicht unter die Akkreditierung der Priifstelle.

Die auszugsweise Vervielfaltigung oder Veréffentlichung dieses Dokuments bedarf der schriftlichen 2ustimmung der Priifstelle.

Mitglied der £.GBAGROUP
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Indikator- und Para-

Parameter Einheit Ergebnis Unsicherheit meterwerteTWVY N F
EQE!YSE@ SO 10523:2012) - 7,74 +0,24 65-9,5()
B0 o gremerger o ) usfom | 227 9 2500 ()
st sty 4 | mmoln 1,550 £0,069

gggsa (g}gg'eagtg?snses) *dH 6,51 +0,54 X
ch;sa (r&ﬁg‘eagg?e:(?gls)& mmol/l 1,16 B +0,10 X
e | am | som |
e s aroonat HCO, | mol 94,6 42
oo (LN 150 ara 30051 o, mg/ <05 - 5()
ﬁcmg‘(onmggoe-sngea) NH," _mg/ I <0,02 B - ) 0,5 () o
ycigggt(om EN 26777:1993) NO, mg/| - <0,003 - 0,1(P)

f yclggg’fnm ENISO 10304-1:2009) NO; mg/l 1,07 +0,05 50 (P) |

‘ L‘L%ﬁ??bﬂ'& EN ISO 14911:1959) Na’ mg/! 4,5 £0,3 200 ()
b2 (BN EN 150 14911:1560) K" | mgl 1,59 0,07 B
xoaz%'}gﬂgmso 14911:1999) B Mg** mg/| 12,5 0,7
fcaolz‘é%m EN ISO 14911:1998) Ca™ mg/l o t2 |
Ecgtl)g'('!iJ(I’N EN 1SO 10304-1:2009) cr mg/I <1 - 200 (1) : )

. Eglofaa(%w EN ISO 10304-1:2008) s0,* mg/l 50 t2 250 (I) I
DBILeiEN ISO 17294-2: 2017-01 Pb mg/l <0,001 - 0,01 (P) X| X
i N Fe | mgl <0,05 - 02() B
e Mn Mg/ <0,0 - 0,05 (1) -
PKn%Osz (ZI;IS EN IS0 6222:1899) KBE/m | 11 t4 100 (1)

5353 (7|;ﬁ EN 1SO 6222:1999) KBE/ml n.n. - 20 (1 L
ggclliofz%rgﬁ ibs(r\leliég%ﬂ-tzow) KBE/100mi|  n.n.. - o
Erﬁgogéi(om EN 1SO 9308-1:2017) KBE/100mi n.n. - 0(P)
E:otoearoo(lt()ﬁ\lkgh? go 7899-2:2000) KBE/100ml|  n.n. - 0(P)
Erlduterungen zur Ergebnistabelle:
Spalte ,Ergebnis” ,h.n." = nicht nachweisbar im angegebenen Volumen

Spalte ,Unsicherheit" Methodische Messunsicherheit auf einem Konfidenzniveau von ca. 95% (Erweiterungsfaktor k=2).
Im Falle einer Probenahme durch die akkreditierte Stelle ist in der Angabe auch die Messunsicherheit aus der Beprobung
enthalten. Angabe ,k.A." In der Datenbank ist derzeit noch keine entsprechende Angabe vorhanden. Bei Bedarf erfragen Sie

die jeweilige Messunsicherheit bitte direkt bei uns.

Spalte N* Die mit X" markierten Methoden sind nicht im Umfang unserer Akkreditierung enthalten.
Spalte ,F* Die mit X" markierten Analysen wurden an einen akkreditierten Subauftragnehmer vergeben.
Anmerkungen:

Die Indikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung wurden - im Rahmen des Untersuchungsumfanges -

eingehaiten.

Der vorliegende Prifbericht stellt keine Gesamtbeurteilung der Trinkwasserversorgungsanlage nach LMSVG (§73-

Gutachten) dar.

Die vorliegenden Prifergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf die untersuchte Probe und sind kein all

emeiner Qualititsnachweis. Fur Proben, die nicht von Mitarbeitemn der Prifstelle

SHydroIogische Untersuchungsstells Salzburg - Labor* entnommen wurden, ist eine normgerechte Behanglung vor Einlangen in der Prifstelle und eine fristgerechte Bearbeitung durch die

riifstelle nicht gewahrlsistet. In solchen Fallen beziehen sich die berichteten Untersuchun:
Abschnitt ,Probenahme-Daten* (u.a zu Probenidentitat, Vor-Ort-Messwerten, Art, Ort und

eitpunkt der Pi

ihre Richtigkeit kann daher keine Verantwortung tbernommen werden und die angewendeten Verfahren fallen naturgpsmérs nicht unter die Akkreditierung der Prirfstelle.

Die auszugsweise Vervielfaltigung oder Vertffentlichung dieses Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung der

risfstelle.

sergebnisse ausschlieRlich auf den Probenzustand bei Einlangen im Labor, alle Angaben im
robenahme) wurden durch den Auftraggeber bzw. Probenehmer Gbermittelt, fir




Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg GmbH

Priifbericht . re-0ss2122 02092022

Trinkwasseranalyse
Seite 3 von 3

Indikator- und Para-

Parameter Einheit Ergebnis Unsicherheit ~ meterwerte TWVY N F

.-

|/
M{g. Barbara NuRbaumer
stellv. Abteilungsleiterin Mikrobiologie und Hygiene
fiir die akkreditierte Priifstelie

Die vorliegenden Prifergebnisse bezishen sich ausschlieRlich auf die untersuchte Probe und sind kein allgemsiner Qualitatsnachweis. Fur Proben, die nicht von Mitarbsitem der Prifstelle

gHydrologngche Untersuchungsstelle Salzburg - Labor" entnommen wurden, ist eine normgerechte Behandlung vor Einlangen in der Prifstelle und ‘sine fristgerechte Bearbeitung durch die
rifstelle nicht gewahrleistet. In solchen Falien bezishen sich die berichtaten Untersuchungsergebnisse ausschiiefilich auf den Probenzustand bei Einlangen im Labor, alle Angaben im

Abschnitt ,Probenahme-Daten® (u.a zu Probsnidentitdt, Vor-Ort-Messwerten, Art, Ort und e\it))unkt der Probenahme) wurden durch den Aufiraggeber bzw, Probenshmer Ubermittelt, far

ihre Richtigkeit kann daher keine Verantwortung Gbernommen werden und die angewendeten Verfahren fallen naturggméfs nicht unter die Akkreditierung der Prifstelle,

Die auszugsweise Vervielfaltigung oder Veréffentlichung dieses Dokuments bedarf der schriftiichen Zustimmung der Priffstelle.
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Trinkwasseruntersuchung

Protokoll-Nummer: 08082/22
Probenbezeichnung: Trinkwasserqualitét (Mindestuntersuchung)

Eingangs-Datum: 25.08.2022

Probenahme-Daten

Probenahme durch: Christoph Fasching; Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg - Labor
Probenahmeverfahren: Probenahme nach akkreditiertem Verfahren Pc0702 (Grundwasser; DIN 38402-13:1985)
Art der Probenahme: Stichprobe

Ort der Probenahme: 7/2030 Gemeindewasserversorgungsanlage Ortsteil "Burgfrieden”; Lackenwaldquelle 2 (1-3) -
Einzelquelle - Einlauf (Kat.Nr.: QU70715505/01)
Probenahme-Datum: 24.08.2022 Probenahme-Uhrzeit: 11:55

Temperatur: o H-Wert:
poozs sy 87 E0.2°C s onormen 50 1050 74192 0,23

Labor-Daten

el. Leitfdhigkeit:
Po006 (DIN EN o788 257Gy 243 £ 9 pSfem

Probengefile: institutseigene Kunststoffgefalle

Bearb.-Zeitraum: 25. - 29.08.2022

Beschaffenheit: Aussehen farblos; klar; ohne Bodensatz; geruchlos
AAGMA400 (ONORM M 6620)
Die vorliegenden Prifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die untersuchte Probe und sind kein allgemeiner Qualititsnachweis. Fiir Proben,
die nicht von Mitarbeitern der Prifstelle (“Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg - Labor") entnommen wurden, ist eine normgerechte
Behandlung vor Einlangen in der Priifstelle und eine fristgerechte Bearbeitung durch die Prifstelle nicht gewahrleistet. In solchen Fallen beziehen
sich die berichteten Untersuchungsergebnisse ausschlieBlich auf den Probenzustand bei Einlangen im Labor, alle Angaben im Abschnitt
~Probenahme-Daten" (u.a. zu Probenidentitat, Vor-Ort-Messwerten, Art, Ort und Zeitpunkt der Probenahme) wurden durch den Auftraggeber bzw.
Probenehmer ubermittelt, fir ihre Richtigkeit kann daher keine Verantwortung iibernommen werden und die angewendeten Verfahren fallen
naturgemaf nicht unter die Akkreditierung der Priifstelle.

Die auszugsweise Vervielfaltigung oder Versffentlichung dieses Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prifstslle,

Mitglied der £.GBAGROUP
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Indikator- und Para-

_Parameter | Einheit  Ergebnis Unsicherheit __meterwerte WV N_F
choég\{Sg EN IS0 10523:2012) _ - 749 +0,24 6,5-95(l)
| Btscs o sremmasey o 20 ) pSlom | 217 £8 2500 ()
| rekapazitit (Dis PH4,3) ~ mmls 1,440 +0,064

ch;: (rtr)lltl.aHa?uEg?snsse) - _°dH 6,28 +0,52 X
o e e mmol/ 1,12 £0,10 X
5535'7’%73 gﬂ%ﬁ:ezoos) B °dH 4,03 +0,18

oo o ?&35333«% HCO, mg/! 87,8 +3,9 |
féﬁ'ﬂgﬂgfﬂas’_f)'&g%ss) _ O, | mg/ <05 - 5()
grcn?(gmgggos-sngaa) NH," mg/| <0,02 - 0,5 (1)

ycigggt(uw EN 26777:1983) NO, mg/l | = 0,003 - 0,1 (P)
_ _yciggg%om EN IS0 10304-1:2009) ) NO,’ mg/| 1,01 +0,04 50 (P)

yc?)ggtjo'l‘r‘q EN IS0 14911:1999) ) Na+ ma/l 46 +0,3 200 (1) ||
_ 55'2‘;‘(% EN 1SO 14911:1999) K mg/l ] 1,54 | +007

_y_cgzggr?gﬂgmso 14911:1999) Mg** mg/l | 11,6 0,7

ﬁ%'z%%ﬂ] EN ISO 14911:1999) Ca® mg/l 26 +2
&égfxi:% EN ISO 10304-1:2009) cr mg/l <1 - 200 (I

Ecg!)faa(tom EN ISO 10304-1:2009) 3 so,” mg/l 8 | t2 2500 |
Feore Oomm B0 1000 Fe | mon | <o0s | . 02 |
L 2"52"33& ;?8532’2‘:‘1‘9?3?!,?)5 ‘ Mn mg/i <0,08 - 005(h

It(n%Eﬂ? (zgclﬁ EN ISO 6222:1999) KBE/mI 37 t14 | 100 () )
o ZI;IIC\J: EN 180 6222:1999) | KBE/mI | nn. - 200

33322%?’33 tlz(Nelisnc}%aos-tmﬁ) KBE/100ml | n.n. - o ||
E&go%i(om EN 1SO 9308-1:2017) KBE/100ml | n.n. - 0(P)

E_mnotoea%o(gglkgne 150 7899-2:2000) KBE/100mi|  n.n. - 0P

Erlduterungen zur Ergebnistabelle:

Spalte ,Ergebnis” ,n.n." = nicht nachweisbar i angegebenen Volumen

Spalte ,Unsicherheit® Methodische Messunsicherheit auf einem Konfidenzniveau von ¢a. 95% (Erweiterungsfaktor k=2).
Im Falle einer Probenahme durch die akkreditierte Stelle ist in der Angabe auch die Messunsicherheit aus der Beprobung
enthalten. Angabe ,k.A." In der Datenbank ist derzeit noch keine entsprechende Angabe vorhanden. Bei Bedarf erfragen Sie
die jeweilige Messunsicherheit bitte direkt bei uns.

Spalte ,N* Die mit X" markierten Methoden sind nicht im Umfang unserer Akkreditierung enthalten.

Spalte F" Die mit X" markierten Analysen wurden an einen akkreditierten Subauftragnehmer vergeben.
Anmerkungen:
Die Indikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung wurden - im Rahmen des Untersuchungsumfanges -
eingehalten.
Der vorliegende Prufbericht stelit keine Gesamtbeurteilung der Trinkwasserversorgungsanlage nach LMSVG (§73-
Gutachten) dar.

Die vorliegenden Prifergebnisse bazighen sich ausschlieltlich auf die untersuchte Probe und sind kein allgemeiner Qualitatsnachweis. Fir Proben, die nicht von Mitarbeitem der Prifstelle

gHydroIogisohe Untersuchungsstslle Salzburg - Labor* entnommen wurden, ist eine normgerechte Behandlung vor Einlangen in dar Profstelle und eine fristgerechte Bearbeitung durch die
rifstelle nicht gewahrleistet. In solchen Falien beziehen sich die berichteten Untersuchuny sergebnisse ausschlietlich auf den Probenzustand bet Einlangen im Laber, alle Angaben im

Abschnitt ,Probenahme-Daten*® (u.a zu Probenidentit4t, Vor-Ort-Messweren, Art, Ort und Zeitpunkt der Probenahme) wurden durch den Auftraggeber bzw, Probenehmer tbermittelt, fir

ihre Richtigkeit kann daher keine Verantworlung lbernommen werden und die angewendsten Verfahren fallen naturgema nicht unter die Akkreditierung der Prirfstelle.

Die auszugsweise Varvielfaltigung oder Versffentlichung dieses Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung der Priifstells.
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S0/gec P25 ¢ fur die akkreditierte Prifstelle

| emeiner Qualitdtsnachweis. Fir Proben, die nicht von Mitarbeitarn der Prifstelle
Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg - Labor* entnommen wurden, ist eine normgerechte Behandlung vor Einlangen in der Prifstelle und sins fristgerechte Bearbeitung durch die

rifstelle nicht gewahrleistet. In solchen Fallen beziehen sich die berichteten Untersuchungsergebnisse ausschlis@Slich auf den Probanzustand bei Einlangen im Labor, alle Angaben im
Abschnitt ,Probenahme-Daten” (u.a zu Probenidentitat, Vor-Ort-Messwerten, Art, Ort und Zaitpunkt der Probenahme) wurden durch den Auftraggeber bzw. Probenehmer Ubermittelt, fir
ihre Richtigksit kann daher keine Verantwortung tbernommen werden und die angewsndsten

| 1 ! E T erfahren fallen naturgF?méll nicht unter die Akkreditierung der Prifstelle.
Die auszugsweise Vervielfaltigung oder Versffentlichung dieses Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prifstelle.

Eie vorlisgenden Prafergebnisse bezighen sich ausschlieflich auf die untersuchte Probe und sind kein allg



